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平成２３年３月１４日 

経 済 産 業 省 

原子力安全・保安院 

地震被害情報（第２３報） 

（３月１４日１９時３０分現在） 

 

原子力安全・保安院が現時点で把握している東京電力(株)福島第一原子力発

電所、福島第二原子力発電所、東北電力㈱女川原子力発電所、電気、ガス、熱

供給、コンビナート被害の状況は、以下のとおりです。 

 

１ 発電所の運転状況【自動停止号機数：１０基】 

 

○東京電力(株)福島第一原子力発電所（福島県双葉郡大熊町及び双葉町） 

（１）運転状況 

１号機（46 万 kW）（自動停止） 

２号機（78 万 4 千 kW）（自動停止） 

３号機（78 万 4 千 kW）（自動停止） 

４号機（78 万 4 千 kW）（定検により停止中） 

５号機（78 万 4 千 kW）（定検により停止中） 

６号機（110 万 kW）（定検により停止中） 

（２）モニタリングの状況 

・風向を考慮してモニタリングカーにより周辺監視区域境界近傍の放射性

物質測定を行ったところ、14 日 7:30 現在と比較した結果は以下のとおり 

MP３付近（2 号機北西敷地境界）231.1μSv／ｈ（14 日 14:30） 

MP４付近（2 号機北西敷地境界）56.4μSv／ｈ（14 日 04:08） 

→29.8μSv／ｈ（14 日 14:14） 

MP５付近（2 号機西敷地境界）6.1μSv／ｈ（14 日 14:02） 

MP６付近（2 号機西南西敷地境界）3.70μSv／ｈ（14 日 16:10） 

→4.2μSv／ｈ（14 日 12:34） 

MP７付近（2 号機南南西敷地境界）6.1μSv／ｈ（14 日 12:16） 

（３）風向・風速（14 日 14:14 現在）MP-4 付近 

   風向：北北西 

   風速：２．６ｍ／ｓ 

（４）主なプラントパラメーター（14 日 19:30 現在） 
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 単位 １号機 ２号機 ３号機 

原子炉圧力 MPa 0.047(A) 

0.270(B) 

0.65 0.183(A) 

0.183(B) 

原子炉格納容器圧力 

 

Kpa 不明 395程度 335 

原子炉水位＊ mm ﾀﾞｳﾝ(A) 

ﾀﾞｳﾝ(B) 

ﾀﾞｳﾝ(A) 

ﾀﾞｳﾝ(B) 

-1900(A) 

-2300(B) 

原子炉格納容器内 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟｰﾙ水温 

℃ 不明 点検中 不明 

原子炉格納容器内 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟｰﾙ圧力 

KPa 不明 不明 500 

備 考    

＊1：燃料頂部からの数値 

 

（５）その他異常に関する報告 

・火災の報告等なし 

・原子力災害対策特別措置法第１０条通報（11 日 15:42） 

・同第１５条通報（福島第一原子力発電所１、２号機）（11 日 16:36） 

・1 号機の格納容器内に消火系ラインを用いて海水注入開始(13 日 11:55) 

→14 日 01:10 一時中断 

・２号機は注水機能を維持（13 日 14:00） 

・２号機の原子炉水位が低下傾向（14 日 13:18） 

・２号機の原子炉容器内に消火系ラインを用いて海水注入準備(14 日 19:20) 

・３号機の格納容器内に消火系ラインにて真水注入開始（13 日 11:55） 

・３号機の格納容器内に消火系ラインを用いて海水注入開始(13 日 13:12) 

・１号機及び３号機の注入をくみ上げ箇所の海水が少なくなったため停止。

(14 日 1:10) 

・３号機の海水注入を再開(14 日 3:20) 

・３号機の圧力が異常上昇(14 日 11:45 ) 

・３号機で１号機と同様に原子炉建屋付近で爆発（14 日 11:01） 

 

○東京電力(株)福島第二原子力発電所（福島県双葉郡楢葉町及び富岡町） 

（１）運転状況 

１号機（110 万 kW）（自動停止、14 日 13:40 冷温停止） 

２号機（110 万 kW）（自動停止）14 日 14:20 冷温停止） 

３号機（110 万 kW）（自動停止、12 日 12:15 冷温停止） 

４号機（110 万 kW）（自動停止） 
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（２）モニタリングポスト等の指示値 

MP１付近（敷地最北敷地境界）0.038μSv／ｈ（14 日 5:00） 

→0.034μSv／ｈ（14 日 15:40） 

MP３付近（敷地最北西敷地境界）0.037μSv／ｈ（14 日 5:00） 

→0.035μSv／ｈ（14 日 15:40） 

MP４付近（敷地最西敷地境界）0.038μSv／ｈ（14 日 5:00）  

→0.037μSv／ｈ（14 日 15:40） 

MP５付近（敷地最西敷地境界）0.042μSv／ｈ（14 日 5:00）  

→0.042μSv／ｈ（14 日 15:40） 

（３）風向・風速（14 日 15:40 現在） 

風向：西 

風速：6ｍ／ｓ 

（４）主なプラントパラメーター（14 日 18：30 現在） 

 単位 １号機 ２号機 ３号機 ４号機 

原子炉圧力 MPa 0.04 0.06 -0.06 0.35 

原子炉水温 ℃ 46 88 32 142 

原子炉水位＊1 mm 8785 8530 7636 5096 

原子炉格納容器内 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟｰﾙ水温 

℃ 
71 80 45 130 

原子炉格納容器内 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟｰﾙ圧力 

KPa 
282 253 132 324 

備 考 冷温停止中 冷温停止中 冷温停止中  

＊1：燃料頂部からの数値 

 

（５）その他異常等に関する報告 

・火災の報告等なし 

・１号機にて原子力災害対策特別措置法第１０条通報（11 日 18:08） 

・１、２、４号機にて同法第１０条通報（11 日 18:33） 

・１号機の残留熱除去系（B）が復旧したことから冷温停止に向けてサプレ

ッションプール水の冷却を開始（14 日 01:24） 

 

○東北電力(株)女川原子力発電所（宮城県牡鹿郡女川町、石巻市） 

（１）運転状況 

１号機（52 万 4 千 kW）（自動停止、12 日 0:58 冷温停止） 

２号機（82 万 5 千 kW）（自動停止） 

３号機（82 万 5 千 kW）（自動停止、12 日 1:17 冷温停止） 

（２）モニタリングポスト等の指示値 
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MP２付近（敷地最北敷地境界）約 10,000nGy／ｈ（13 日 13:09） 

→約 7,200nGy／ｈ（14 日 7:20） 

（３）その他異常に関する報告 

・タービン建屋地下 1 階の発煙は消火確認（11 日 22:55） 

  ・原子力災害対策特別措置法第１０条通報（13 日 13:09） 

 

２ 産業保安 

○電気 3 月 14 日 19:30 現在 

・東京電力（３月１４日１９：２４現在） 

停電戸数：約５万３千戸 （延べ停電戸数 約４０５万戸） 

停電地域：茨城県 北部の全域（約５万３千戸） 

・東北電力（３月１４日１７：００現在） 

停電戸数：約９４万戸 （延べ停電戸数 約４８４万戸） 

停電地域： 青森県 三八の一部地域（約３千戸） 

  岩手県 一部地域（約１２万９千戸） 

  宮城県 全域（約７６万戸） 

  福島県 浜通りの一部地域（約４万４千戸） 

・北海道電力 

停電は１２日１４：００までに復旧済 （延べ停電戸数 約３千戸） 

・中部電力 

停電（長野県）は１２日１７：１１に復旧済 （延べ停電戸数 約４百戸） 

○一般ガス（3月 14 日 19:45現在） 

 死亡事故：地震との関係は不明。詳細調査中。 

 ・盛岡ガス（盛岡市）死者 1名、負傷者 11名 

14日 8:00 デパートの地下での爆発 

 ・東部ガス（いわき市）死者 1名、負傷者 1名 

12日 11:30 一般住宅での漏えいガスに着火 

 

日本ガス協会が先遣隊を派遣、13日 18 時仙台市に到着。 

気仙沼市営ガス、相馬ガスと連絡不通。 

北海道、山形県、秋田県においては、供給停止の連絡はない。 

 

 各社の供給停止状況は以下の通り。 

・東京ガス（日立市）30,006戸供給停止 

・仙台市営ガス 約 36万戸供給停止 

・塩釜ガス(塩釜市等)12,382戸供給停止 
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・福島ガス（福島市）約 1,172戸供給停止 

・東部ガス（土浦市）約 6,834戸供給停止 

      （水戸市）約 330戸供給停止 

・釜石ガス（釜石市）約 10,000戸供給停止 

・常磐共同ガス（いわき市）約 14,572戸供給停止 

・京葉ガス（浦安市）4,882戸供給停止 

・東北ガス（白河市）約 489戸供給停止 

・八戸ガス（八戸市）約 1,350戸供給停止 

・常磐都市ガス（いわき市）約 50戸供給停止 

 

○簡易ガス （3月 14日 19:45現在） 

各社の供給停止状況は以下の通り。 

 ・宮城ガス（塩竃市）651戸供給停止 

      （仙台市）2，058戸供給停止 

      （黒川郡富谷町）2，318戸供給停止 

 ・ミツウロコ（古川市）159戸供給停止 

       （志田郡三本木町）169戸供給停止 

       （郡山市）81戸供給停止 

 ・仙台市ガス局（名取市）1,225戸供給停止 

        （仙台市）114戸供給停止 

        （岩沼市）342戸供給停止 

        （黒川郡富谷町）1,855 戸供給停止 

 ・カメイ（日立市）301戸供給停止 

     （川口市）165戸供給停止 

 ・東部液化石油（鉾田市）150戸供給停止 

        （水戸市）1,435戸供給停止 

        （ひたちなか市）424戸供給停止 

        （鹿嶋市）1,253戸供給停止 

        （小美玉市）306戸供給停止 

        （常陸太田市）70戸供給停止 

 ・堀川産業（宇都宮市）893戸供給停止 

      （鹿沼市）1,983戸供給停止 

      （さくら市）123戸供給停止 

      （河内郡上三川町）957戸供給停止 

・フジオックス（宇都宮市）1,067戸供給停止 

・栃木液化ガス（大田原市）153戸供給停止 

・相馬ガス（相馬市）143戸供給停止 
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・相馬市ガス（相馬市）215戸供給停止 

・保原液化ガス（伊達郡保原町）336戸供給停止 

・筑波学園ガス（つくば市）269戸供給停止 

・勝田ガス事業協同組合（ひたちなか市）647戸供給停止 

・帝石プロパンガス（高萩市）747戸供給停止 

（ひたちなか市）774 戸供給停止 

         （常陸大宮市）258 戸供給停止 

         （常陸太田市）233 戸供給停止 

・東京ガスエネルギー（ひたちなか市）90戸供給停止 

・日本瓦斯（那珂郡東海村）594戸供給停止 

     （取手市）636戸供給停止 

     （つくばみらい市）238戸供給停止  

（常陸太田市）631戸供給停止 

（稲敷市）97戸供給停止 

（矢板市）370戸供給停止 

（那須烏山市）76戸供給停止 

（鹿沼市）132戸供給停止 

 ・関東アストモスガス（那須烏山市）216 戸供給停止 

・ケーイージー（成田市）177戸供給停止 

・倉島商事（福島市）248戸供給停止 

・若松ガス（福島市）160戸供給停止 

・日通商事（福島市）60戸供給停止 

・池辺石油ガス（稲敷市）344戸供給停止 

・斉藤商店（つくばみらい市）110戸供給停止 

・佐藤興産（さいたま市）216戸供給停止 

・太田ガス事業協同組合（太田市）320 戸供給停止 

・館林液化ガス（館林市）233戸供給停止 

・グロリアガス（狭山市）185戸供給停止 

・河原実業（越谷市）109戸供給停止 

・東ガス管興（北杜市）79戸供給停止 

・サイサン（佐久市）271戸供給停止 

 

○熱供給（3月 14日 19:45現在） 

・山形熱供給（山形市）供給停止 

・小名浜配湯（いわき市小名浜）供給停止 

・日立熱エネルギー（日立市）供給停止 

○コンビナート（3 月 14 日 11:30 現在） 
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・コスモ石油千葉製油所（千葉県市原市） 

 ＬＰＧ貯槽の支柱が折れ、破損。ガス漏れ火災。 

重傷者１名、軽傷４名 

・JX 日鉱日石エネルギー(株)仙台製油所（宮城県仙台市） 

出荷設備エリアが爆発し、火災が発生。 

 

３ 原子力安全・保安院等の対応 

【3 月 11 日】 

１４：４６ 地震発生と同時に原子力安全・保安院に災害対策本部設置 

１５：４２ 福島第一原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第１０条通

報 

１６：３６ 福島第一原子力発電所１、２号機にて事業者が同法第１５条事象 

発生判断（１６：４５通報） 

１８：０８ 福島第二原子力発電所１号機にて原子力災害対策特別措置法 

第１０条通報 

１８：３３ 福島第二原子力発電所１、２、４号機にて原子力災害対策特別措 

置法第１０条通報 

１９：０３ 緊急事態宣言（政府原子力災害対策本部及び同現地対策本部設置） 

２０：５０ 福島県対策本部は、福島第一原子力発電所１号機の半径２ｋｍの 

住人に避難指示を出した。（２ｋｍ以内の住人は１８６４人） 

２１：２３ 内閣総理大臣より、福島県知事、大熊町長及び双葉町長に対し、

東京電力(株)福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、原子力

災害対策特別措置法第１５条第３項の規定に基づく指示を出した。 

・福島第一原子力発電所１号機から半径３ｋｍ圏内の住民に対す

る避難指示。 

・福島第一原子力発電所１号機から半径１０ｋｍ圏内の住民に対

する屋内待避指示。 

２４：００ 池田経済産業副大臣現地対策本部到着 

【3月 12日】 

５：２２ 福島第二原子力発電所１号機にて原子力災害対策特別措置法第１

５条通報 

５：３２ 福島第二原子力発電所２号機にて原子力災害対策特別措置法第１

５条通報 

５：４４ 総理指示により福島第一原子力発電所の１０ｋｍ圏内に避難指示 

６：０７ 福島第二原子力発電所４号機にて原子力災害対策特別措置法第１

５条通報 

６：５０ 原子炉等規制法第６４条第３項の規定に基づき、福島第一原子力
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発電所第１号機及び第２号機に設置された原子炉格納容器内の圧

力を抑制することを命じた。 

７：４５ 内閣総理大臣より、福島県知事、広野町長、楢葉町長、富岡町長

及び大熊町長に対し、東京電力(株)福島第二原子力発電所で発生し

た事故に関し、原子力災害対策特別措置法第１５条第３項の規定

に基づく指示を出した。 

・福島第二原子力発電所から半径３ｋｍ圏内の住民に対する避難

指示。 

・福島第二原子力発電所から半径１０ｋｍ圏内の住民に対する屋

内待避指示。 

１７：００ 福島第一原子力発電所の放射線量の値が制限値を超えたため、原

子力災害対策特別措置法第１５条通報 

１７：３９ 内閣総理大臣が福島第二原子力発電所の避難区域 

・福島第二原子力発電所から半径１０ｋｍ圏内の住民に対する避難

を指示。 

１８：２５ 内閣総理大臣が福島第一原子力発電所の避難区域 

・福島第一原子力発電所から半径２０ｋｍ圏内の住民に対する避

難を指示。 

１９：５５ 福島第一原子力発電所 1号機の海水注入について総理指示 

２０：０５ 総理指示を踏まえ、原子炉等規制法第６４条第３項の規定に基づ

き、福島第一原子力発電所第１号機の海水注入等を命じた。 

２０：２０  福島第一原子力発電所１号機の海水注入を開始 

 

【3月 13日】 

５：３８ 福島第一原子力発電所３号機の全注水機能喪失のため、原子力災

害対策特別措置法第１５条に基づく特定事象と判断した旨の通報

受信。 

当該サイトについて、東京電力において現在、電源及び注水機能の

回復と、ベントのための作業を実施中。 

９：０８ 福島第一原子力発電所３号機の圧力抑制及び真水注入を開始 

９：２０ 福島第一原子力発電所３号機の耐圧ベント弁開放 

９：３０ 福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長、浪江町長に対し、

原子力災害対策特別措置法に基づき、放射能除染スクリーニング

の内容について指示 

９：３８ 福島第一原子力発電所１号機にて原子力災害対策特別措置法第１

５条通報 

１３：０９ 女川原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第１０条通報 
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１３：１２ 福島第一原子力発電所３号機の注入を真水から海水に切り替え 

１４：２５ 福島第一原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第１５条通 

報 

 

【3月 14日】 

１：１０ 福島第一原子力発電所１号機及び３号機の注入をくみ上げ箇所の

海水が少なくなったため停止。 

３：２０ 福島第一原子力発電所３号機の海水注入を再開 

４：２４ 福島第一原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第１５条通

報 

 ７：５３ 福島第一原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第１５条通

報 

１３：２５ 福島第一原子力発電所２号機にて原子力災害対策特別措置法第１

５条通報 
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＜被ばくの可能性（3 月 14 日 7:30 現在）＞ 

１．住民被ばくの可能性 

（１） 双葉厚生病院から二本松市福島県男女共生センターへの移動ケース 

① 測定対象人数：約６０名 

② 測定結果：測定済（結果は確認中） 

③ 経路 

双葉高校のグランドで、移動に利用したヘリを待機している際に被ばく

した可能性あり 

④ その他 

この他、福島県が用意した民間バスで、双葉厚生病院から川俣町済生会

川俣病院へ移動した３５名については、県対策本部は被ばくしていない

と判断。 

 

（２） バスにより避難した双葉町の住民ケース 

① 人数：約１００名 

② 測定結果（１００名のうち、９名について測定した結果） 

カウント数 人数 

18,000cpm １名 

30,000～36,000cpm １名 

40,000cpm １名 

40,000cpm 弱※  １名 

ごく小さい値 ５名 

※（１回目の測定では 100,000cpm を超えたものの、靴を脱いで測定し

た結果計測されたもの） 

③ 経路：調査中 

④ その他 

現在、県外(宮城県)にバラバラに避難したものの、再び二本松福島男女

共生センターへ集合済み。 

 

＜負傷者の状況（3 月 14日 17:30 現在）＞ 

１．地震による被害 

 ・社員２名（軽傷） 

 ・協力会社２名（うち１名両足骨折） 

 ・行方不明２名（４号タービン建屋内） 

 ・急病人１名発生（脳梗塞、救急車搬送、県情報） 

 ・管理区域外にて社員１名が左胸の痛みを訴えて救急車を要請（意識あり） 

 ・社員２名が中央制御室での全面マスク着用中に不調を訴え、福島第二の産
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業医の受診を受けるべく搬送 

２．福島第一原子力発電所１号機爆発による被害 

 ・1号機付近で爆発と発煙が発生した際に４名が１号タービン建屋付近（管理

区域外）で負傷。川内診療所で診療。 

 

３．福島第一原子力発電所３号機の爆発による負傷 

 ・社員４名 

 ・協力会社３名 

 ・自衛隊４名（うち１名は内部被ばくの可能性を考慮し、「（独）放射線医学

総合研究所」へ搬送予定） 

 

 

＜住民避難の状況（3月 14日 15:30現在）＞ 

福島第一原子力発電所２０ｋｍ圏内及び福島第二原子力発電所１０ｋｍ圏内の

避難は、病院の患者、福祉施設の入居者などの搬送待ちの方４８３名（確認中）

について、バス、自衛隊ヘリ等により搬送対応中。また、複数名が自主的に自

宅に屋内待避している模様。それ以外の方々については、おおむね避難を終了。 

 

（本発表資料のお問い合わせ） 

原子力安全・保安院 

原子力安全広報課：渡邉、金城 

電話：０３－３５０１－５８９０（原子力安全広報課） 
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（参考） 

 

【東北地方太平洋沖地震】 

１．災害概要 

（１） 発生日時：平成 23年 3月 11日（金） １４：４６発生 

（２） 発生場所：震源三陸沖（北緯 38度、東経 142.9度） 

深さ 10km、マグニチュード 9.0 

（３） 各地の震度 

  ○震度４以上の地域 

  震度７  宮城県北部 

  震度６強 茨城県北部、茨城県南部 

  震度５強 青森県三八上北 

  震度５弱 新潟県中越 

  震度４   

  ○震度４以上の市町村 

  震度６強 福島県楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町 

  震度６弱 宮城県石巻市、女川町（発電所の震度計による）、東海村 

  震度５弱 新潟県刈羽村 

  震度４  青森県六ケ所村、東通村、新潟県柏崎市、神奈川県横須賀市 

  震度１  北海道泊村 

 

 

 


